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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 INTRODUCCIÓN 
En los últimos años el alumbrado de los núcleos urbanos y de las vías de comunicaciones entre 
los mismos se han convertido en un factor importante de bienestar económico y social. 
El objeto específico de la instalación es mantener a un coste soportable y dentro de los límites 
necesarios, durante la noche, las características de seguridad vial, tanto personal como de 
tráfico que ofrece durante el período de luz diurna. 
 
Esta seguridad puede referirse no solo a la de los usuarios de la vía, (evitando accidentes 
en vehículos y peatones), sino también al mantenimiento del orden público y policial, valores 
sociales de indudable importancia. 
 
Aun cuando normalmente no sean estéticos los fines específicos de la instalación debe 
siempre tenerse presente su aspecto diurno y nocturno, y su influencia en el estado de 
ánimo y conducta de los usuarios. 
 
 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

 
Las instalaciones de alumbrado público exterior objeto de este proyecto se encuentran situadas 
en el municipio de Soto del Real (Madrid), concretamente en la Urbanización SotoSierra, en las 
calles donde indica el plano, esta actuación la denominamos “RENOVACIÓN DE BACULOS EN LA 
URBANIZACIÓN SOTOSIERRA (2ª FASE). 
 

 
 
 

1.3 OBJETO 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

 
El presente proyecto se realiza con motivo de la renovación de las columnas de la urbanización 
“Sotosierra 2ª Fase” sita en el municipio de Soto del Real (Madrid), realizando cimentación y 
arquetas en el emplazamiento que se detallan en el plano, en función de los cálculos 
luminotécnicos realizados y demoliendo las antiguas cimentaciones. 
 
La nueva instalación será ejecutada conforme al proyecto de ejecución y a las órdenes de la 
dirección facultativa. 
 
La actuación se llevará a cabo en los siguientes Centros de Mando: 
 
CM Avenida de Madrid 
CM Calle Palencia 
 
 
 

1.4 NORMATIVA APLICABLE 
A continuación se detalla la normativa de aplicación: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y en especial la 
instrucción ITC-BT-09 – Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
- Reglamento de Eficiencia Energética para instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 
1890/2008 de 14 noviembre, B.O.E. nº 279 de 19 de noviembre de 2008).- Norma UNE EN-60 
598. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 
columnas y báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real 
Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 
báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 
- Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos. 
- Ley 31/1988 de 31 de Octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los 
Observatorios del Instituto Astrofísico de Canarias. 
- Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. 
- Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto 2642/1985 y lo adapta al 
derecho comunitario. 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los candeleros metálicos. 
- Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
- Real Decreto 243/1992 de  13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
31/1998. 
- Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los procedimientos de 
evaluación de la conformidad y los requisitos de protección, relativos a compatibilidad 
electromagnética de equipos, sistemas e instalaciones.  
- Ley 6/2001 de 31 de mayo  de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del 
medio nocturno. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
- 89/336/CEE. Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a la compatibilidad 
electromagnética. 
- 91/565/CEE. Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de la 
eficiencia energética en la Comunidad.- 92/31/CEE. 
- Directiva del Consejo, de 28 de abril de 1992, por la que se modifica la Directiva 89/336/CE.- 
93/68/CEE.-Directiva del Consejo, de 22 de julio de 1993, por la que se modifican, entre otras, 
las directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, armonizando las disposiciones relativas al mercado 
"CE".- 2000/55/CE. 
- Directiva del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
- 67 Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo 
1999). 
- Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento de 
1999. 
- Guía para la Eficiencia Energética en Alumbrado Público (IDAE-CEI), de marzo de 2001. 
- Normas ISO. 
- Normativa del Excmo. Ayuntamiento de Soto del Real de Madrid. 
- Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 
de sus residuos. 
 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 EMPRESA SUMINISTRADORA. 
 
La empresa suministradora del fluido eléctrico es IBERDROLA S.A. con sede en la calle 
Ruy Gonzalez de Clavijo, nº 1 y C.P.28005 de Madrid. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 
• Corriente alterna 
• Distribución trifásica con neutro. 
• Tensión entre fases de 400V y entre fase y el neutro 230 V. 
• Frecuencia de trabajo de 50 hercios. 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

CAÍDA DE TENSIÓN. 
 
En cumplimiento de las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la máxima 
caída de tensión admisible desde el cuadro de medida hasta el punto de luz más alejado , 
será de un 3 % sobre la tensión nominal entre fases. 
 
 
REDES SUBTERRÁNEAS INSTALACIÓN DE ALUMBRADO CANALIZACIÓN 
 
La canalización eléctrica general será subterránea y se realizará mediante conductores de 
cobre unipolares en distribución trifásica con neutro, puesto que la tensión de servicio es de 
400/230 V con aislamiento termoplástico para 0,6/1 kV.  
 
Las canalizaciones eléctricas irán entubadas bajo tubería de policloruro de vinilo tipo PVC 
63 x 1,8 mm que cumpla con la Norma UNE 53112, de 63 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor 
mínimo en paredes. Habrá un tubo para cada circuito. 
 
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución 
reguladas en la ITC-BT-07.  
 
Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 
m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 63 
mm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del 
tubo. 
 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y 
se instalará como mínimo un tubo de reserva. 
 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará 
adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con tapa de fundición de 40x40 
cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de 
dirección, para los que se emplearán tapas de fundición de 60x60cm. 
 
La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia 
característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a 
columna por medio de codo. 
 
 
ARQUETAS 
 
Cada cruce bajo calzada arrancará y terminará en sendas arquetas registrables. Estas arquetas 
serán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor. La arqueta irá cerrada por medio de 
 
 
 una tapa de fundición de hierro. 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

Además de las anteriores, se colocará una arqueta adosada a cada báculo de alumbrado, al 
objeto de facilitar la posterior instalación de cables y alojar la preceptiva pica de toma de tierra. 
Estas arquetas se realizarán de fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, no se 
pavimentarán los fondos y llevarán tapa de fundición. 
 
CIMENTACIONES 
 
Las cimentaciones de unidades luminosas estarán constituidas por un dado de hormigón, en 
donde van recibidos cuatro pernos de anclaje de 18x600 mm para fijación de la placa de anclaje 
de las columnas de 6 m de altura. 
 
CONDUCTORES 
 
En las redes subterráneas los conductores serán de cobre del tipo RV-0.6/1 Kv. Según 
denominación norma UNE y serán unipolares constituidos por tres conductores independientes o 
fases iguales y uno así mismo de idéntica sección para el conductor de neutro. 
 
Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de los cálculos eléctricos realizados 
en los anexos de la presente memoria , considerando siempre que la sección mínima del 
conductor en red subterránea será de 6 mm2. 
 
En la instalación eléctrica interior de los soportes , la sección mínima de los conductores de 
alimentación de las luminarias será de 2.5 mm2 , y dichos conductores carecerán en el interior 
de los soportes de ningún tipo de empalmes. 
 
De acuerdo con la instr. ITC-BT-09 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 
protección contra sobreintensidades , para lo cual en todos los puntos de luz se instalará caja de 
PVC con estanqueidad adecuada y aislamiento suficiente para soportar 2.5 veces la sección de 
servicio , así como la humedad e incluso la condensación, dotadas de fichas de conexión y 
fusibles calibrados que cumplimentan la norma UNE-20520. 
 
Este descargador sobretensiones se quitara de la columna actual y se montara en la nueva 
columna. 
 
LINEAS Y PUESTAS A TIERRA. 
 
La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz a cielo abierto se realizará conectando 
individualmente cada soporte mediante el conductor de cobre de 16 mm2 de sección y con 
aislamiento reglamentario 450/750V., a la red equipotencial de tierras formada por conductor de 
16 mm2 con aislamiento reglamentario por lo que se podrá colocar en el mismo tubo de los 
circuitos de fuerza. 
 
Se instalará una pica de tierra hincada en todas las arquetas adyacentes a las columnas, de 
mínimo 1,5 m de largo y 14 mm de diámetro. 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

Las picas de tierra irán hincadas cuidadosamente en el fondo de las arquetas , de manera que la 
parte superior de la pica sobresalga en 20 cm. de la superficie superior del lecho de la arqueta. 
 
La red equipotencial de tierra, se conectara mediante grapas apropiadas a la pica . El conductor 
de tierra del soporte de 16 mm2 de sección se sujetarán al extremo superior de la pica mediante 
grapa de conexión. 
 
La toma de tierra de los centros de mando se efectuará mediante picas hincadas en una arqueta 
próxima al centro de mando y unido a la red equipotencial mediante grapas. La resistencia a 
tierra no será superior a 30 ohmios. 
 
 
SISTEMAS DE PROTECCION. 
 
En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITCBT- 
09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 
 
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 
mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 
sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 
de 10 A existentes en cada columna. 
 
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 
mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 
sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 
de 10 A existentes en cada columna. 
 
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos (ITC-BT-09, apdos. 9 
y 10) se han tomado las medidas siguientes: 
 
- Instalación de luminarias Clase II.  
 
- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin 
de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 
habitualmente circulan por el acerado. 
 
- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
 
- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 
conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles 
especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de 
columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un 
espacio accesible al público). 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, 
medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, 
marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, 
que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 
exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 
 
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de 
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 
mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será 
como máximo de 30 Ohm.  
En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de 
la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 
metálicos, etc). 
 
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido 
contra la corrosión. 
 
CENTRO DE MANDO Y MEDIDA 
 
El C.M. aloja el Interruptor General de Potencia, las protecciones diferenciales y los diferentes 
interruptores de protección y maniobra de cada línea. En este cuadro se situarán asimismo 
todos los equipos correspondientes al encendido automático de la instalación. 
 
La programación de encendido y apagado de la instalación se proyecta mediante Programador 
Electrónico. 
 
El CENTRO DE MANDO lleva un bastidor en el que van montados los distintos dispositivos 
de control y protección de la instalación de alumbrado. Los centros de mando de la presente 
instalación disponen de varias salidas para otros tantos circuitos protegidas con corte omnipolar 
tanto para sobrecargas como para cortocircuitos; el calibre de cada salida (4x25 A) está elegido 
previendo una posterior ampliación de cargas. Va provisto de cerraduras según normas de la 
Compañía Suministradora. Los diferenciales que protegen los distintos circuitos, son de 300 mA 
de sensibilidad. 
 
El centro de mando está situado sobre una peana de ladrillo , de 40 cm de altura que dejara 
hueco su interior para los tubos de entrada de la derivación individual y los tubos de salida 
de cada uno de los circuitos. 
 
 
ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSAS 
 
Se realizarán sin elementos de empalme, derivando solamente dos conductores (fase y neutro), 
de la red general que entra y sale del báculo a través de la arqueta correspondiente. Los 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

conductores de alimentación se conectarán a las bornas de una caja de conexión y protección 
para báculo, construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio o policarbonato, que a tal 
efecto se instalará en la parte inferior del báculo a la altura de la puerta. 

LUMINARIAS 

El alumbrado estará compuesto de luminarias tipo LED, con un flujo luminoso 9.200 y 7.700 
lúmenes del modelo TECEO1 de SOCELEC ya existente, todas ellas dispuestas en el exterior de 
forma uniformemente distribuida, tal y como puede apreciarse en los planos adjuntos.  
Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 
protección mínima IP66. 

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea 
igual o superior a 0,90. 

Estas luminarias serán desmontadas y montadas por el actual mantenedor del 
municipio de Soto de Real. 

SOPORTES. 

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte de tipo 
troncocónico de 6 m. de altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean 
de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). 

Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente 
protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del 
agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma 
que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del 
viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o 
trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNEEN 
50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se 
ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y 
de fichas para la conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos 
anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

Las columnas serán suministradas por el ayuntamiento. 

D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:B
5E

18
C

2F
-1

B
5E

-4
D

A
8-

B
C

D
0-

8B
D

30
7B

A
D

46
0-

26
53

22
Pu

ed
e 

co
ns

ul
ta

rlo
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

es
ot

od
el

re
al

.e
ad

m
in

is
tra

ci
on

.e
s/

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 M

is
 tr

ám
ite

s -
 V

al
id

ac
ió

n 
de

 d
oc

um
en

to
s



SotoSierra Fase 2 Unilateral

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA NW / 372292 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  77  97  100  83

Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas, 
Roundabouts, Parks, Large areas, Car parks, Underpass, Pedestrian 
crossings 

Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 

Color: AKZO o RAL 

TECEO 1 - Tu configuración: 

Reflector: 5096 

Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth] 

Fuente de luz: 32 LEDS 500mA NW 

Reglaje: - - 372292 

Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6 

Características mecánicas y eléctricas: IP: IP 66 IK: IK 08 Clase eléctrica: 
Class II EU, Class I EU

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SotoSierra Fase 2 Unilateral

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA NW / 372292
Flujo luminoso (Luminaria): 6055 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 525 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7277 lm

Potencia de las luminarias: 51.0 W

Organización: unilateral arriba

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 6.000 m

Altura del punto de luz: 6.040 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.100 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SotoSierra Fase 2 Unilateral

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA 
NW / 372292
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6055 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7277 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  77  97  100  83
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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SotoSierra Fase 2 Unilateral

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 5.44 1.30
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido:
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SotoSierra Fase 2 Unilateral

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 10.69 1.85
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

3 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.36 4.65
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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SotoSierra Fase 2 Tresbolillo

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA NW / 372292 / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  77  97  100  83

Luminaria LED hermética disponible en dos tamaños, TECEO, compuesta 
por un protector de vidrio extra-claro y un cuerpo de aluminio donde se 
ubica el bloque óptico (IP66) compuesto por 16-24-32-40 o 48LED en la 
versión pequeña, y 56-64-72-80-88-96-104-112-120-128-136 o144 LEDs de 
alto flujo luminoso blanco neutro y el compartimento de auxiliares (IP66), 
ambos independientes y accesibles in situ, lo cual permite el sistema 
Futureproof de actualizacion a lo largo del tiempo. Diseño compacto gracias 
a la tecnología LED con alturas de montaje de 4 a 10m (según versión y 
corriente de funcionamiento), tanto en posición vertical como horizontal 
(ajustable in situ). Diferentes ópticas disponibles para ofrecer la solución 
óptima a cada aplicación (funcional o urbana). Dispone de un sistema de 
protección contra sobretensiones de hasta 10kV. 
Aplicacion: Urban roads and streets, Squares and pedestrian areas, 
Roundabouts, Parks, Large areas, Car parks, Underpass, Pedestrian 
crossings 

Altura de instalación recomendada: entre 4m y 12m 

Pintura: Poliéster electrodepositado en polvo 

Color: AKZO o RAL 

TECEO 1 - Tu configuración: 

Reflector: 5096 

Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth] 

Fuente de luz: 32 LEDS 500mA NW 

Reglaje: - - 372292 

Dimensiones: Ancho: 318 Alto: 113 Longitud: 607 Peso: 9,6 

Características mecánicas y eléctricas: IP: IP 66 IK: IK 08 Clase eléctrica: 
Class II EU, Class I EU

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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SotoSierra Fase 2 Tresbolillo

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA NW / 372292
Flujo luminoso (Luminaria): 6055 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 525 cd/klm
con 80°: 85 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7277 lm

Potencia de las luminarias: 51.0 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 6.000 m

Altura del punto de luz: 6.040 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.100 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SotoSierra Fase 2 Tresbolillo

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Lista de luminarias

SCHREDER TECEO 1 / 5096 / 32 LEDS 500mA 
NW / 372292
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 6055 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7277 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 40  77  97  100  83
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de 
corrección 1.000).
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SotoSierra Fase 2 Tresbolillo

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.59 3.14
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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SotoSierra Fase 2 Tresbolillo

04.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle 1 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.59 3.14
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 

3 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S3 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 21.91 9.21
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Cumplido/No cumplido: 1

1 Atención: Para garantizar una cierta uniformidad, el valor efectivo de la intensidad lumínica media no 
debe superar el 150% del valor mínimo previsto para la clase. 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

3. PLANOS

D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:B
5E

18
C

2F
-1

B
5E

-4
D

A
8-

B
C

D
0-

8B
D

30
7B

A
D

46
0-

26
53

22
Pu

ed
e 

co
ns

ul
ta

rlo
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

es
ot

od
el

re
al

.e
ad

m
in

is
tra

ci
on

.e
s/

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 M

is
 tr

ám
ite

s -
 V

al
id

ac
ió

n 
de

 d
oc

um
en

to
s



D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:B
5E

18
C

2F
-1

B
5E

-4
D

A
8-

B
C

D
0-

8B
D

30
7B

A
D

46
0-

26
53

22
Pu

ed
e 

co
ns

ul
ta

rlo
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

es
ot

od
el

re
al

.e
ad

m
in

is
tra

ci
on

.e
s/

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 M

is
 tr

ám
ite

s -
 V

al
id

ac
ió

n 
de

 d
oc

um
en

to
s



D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:B
5E

18
C

2F
-1

B
5E

-4
D

A
8-

B
C

D
0-

8B
D

30
7B

A
D

46
0-

26
53

22
Pu

ed
e 

co
ns

ul
ta

rlo
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

es
ot

od
el

re
al

.e
ad

m
in

is
tra

ci
on

.e
s/

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 M

is
 tr

ám
ite

s -
 V

al
id

ac
ió

n 
de

 d
oc

um
en

to
s



PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Se adjunta la valoración total de la obra, los precios incluyen los gastos generales y beneficio 

industrial, por tanto, la valoración corresponde al total de la ejecución por contrata, a lo que 

únicamente habrá que añadir el correspondiente IVA. 
En el proyecto se incluye un desglose de unidades, mediciones y presupuesto. Se incluye en la 

partida para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud y la Gestión de Residuos. Así como un 

resumen final del importe de cada capítulo. También se añade el IVA. 

 

 

 
Renov. Farolas en Sotosierra (2ªfase) 
 

   

Presupuesto     

Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres 
C1 Capítulo   ACTUACIONES PREVIAS 1 6.385,90 6.385,90 

01.01 Partida m3 DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA 
C/COMPRESOR 

3,00 221,18 663,54 

   Demolición de cimentaciones de hormigón en masa, 
con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero y con parte proporcional de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Medición de volumen realmente ejecutado. 

   

01.02 Partida u DESMONTAJE COLUMNA/BÁCULO/BRAZO MURAL 
HASTA 6 METROS DE ALTURA 

107,00 53,48 5.722,36 

   Montaje de columna, brazo mural o báculo 
metálico, hasta 6 metros de altura. Incluso conexión 
de conductores e instalación de descargador contra 
sobretensiones ya existente. Sin incluir cimentación. 
Con carga o acopio en obra y transporte a lugar 
indicado por la DO y Propiedad. 

   

   Total C1 1 6.385,90 6.385,90 

              
C2 Capítulo   OBRA CIVIL: INSTALACION COLUMNA 1 32.184,66 32.184,66 

02.01 Partida u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIVACIÓN 107,00 51,48 5.508,36 

   Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso, derivación o 
toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm de 
hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 
pie, enfoscada interiormente con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco 
y tapa cuadrada 40x40 cm en fundición. 

   

02.02 Partida u CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m 107,00 119,37 12.772,59 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

   Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m, 
con dimensiones 80x80x120 cm, en hormigón HA-
25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de 
anclaje de 30 cm de longitud y codo de PVC 90º de 
100 mm de diámetro. 

   

02.03 Partida  MONTAJE COLUMNA/BÁCULO/BRAZO MURAL 
HASTA 6 METROS DE ALTURA 

107,00 70,85 7.580,95 

   Montaje de columna, brazo mural o báculo metálico, hasta 6 metros de 
altura. Incluso conexión de conductores e instalación de descargador 
contra sobretensiones ya existente. Sin incluir cimentación. Con carga o 
acopio en obra y transporte a lugar indicado por la DO y Propiedad. 

   

02.04 Partida m CANALIZACION PLASTICO FLEXIBLE 63 MM 134,00 1,70 227,80 

   Tubo de PVC flexible corrugado doble capa con 
interior rigido liso, resistencia al impacto grado4 (EN 
50.086-1), IP67 estanco según UNE 20.324 (EN 
60.529), diametro nominal 63mm. incluso parte 
proporcional de cajas de derivación, accesorios, 
cinta señalizadora y elementos de fijación. Cumplirá 
todas las normativas y demas especificacions 
indicadas en el Pliego de Condiciones y por 
Dirección Facultativa. Completamente instalado y 
funcionando. 

   

02.05 Partida  PICA DE CU TOMA DE TIERRA INSTALADA 107,00 20,00 2.140,00 

   Toma de tierra realizada con pica de barra de acero 
cobrizado de 14 mm de diametro y 2 m de longitud. 
Con cable de cobre aislado amarillo/verde de 16 
mm2 y perrillo de conexion. 

   

02.06 Partida  DESCUBRIMIENTO DE PERNOS 56,00 36,62 2.050,72 

   Descubrimiento de pernos y posterior 
descubrimiento de acera a mantener 

   

02.07 Partida  M2 ACERAS 52,00 36,62 1.904,24 

   Reposición de aceras de pavimento similar al 
existente 

   

       

   
Total C2 1 32.184,66 32.184,66 

   Descubrimiento de pernos y posterior 
descubrimiento de acera a mantener 

   

       C3 Capítulo   OBRA ELECTRICA   3.561,50 3.561,50 

03.01 Partida  CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 16 mm2 160,50 1,39 223,10 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

   Conductor de cobre aislado tipo v-750 de 16 mm2, 
colocado en tendido subterraneo canalizado bajo 
tubo de PVC de D 63mm, sin incluir este, con codigo 
color de conductor de proteccion amarillo/verde, 
con p.p. de grapas de conexion. Para ejecucion de 
red equipotencial y tomas de tierra. Totalmente 
instalado y conexionado. 

   

03.02 Partida  CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN 107,00 14,19 1.518,33 

   Caja de conexion y proteccion, de poliester 
reforzado con fibra de vidrio o de policarbonato. 
Con bornas y fusibles incorporados. Instalada en el 
interior de baculos o columnas. Totalmente 
colocada y conexionada. 

   

03.03 Partida  CONDUCTOR DE CU 0,6/1kV 2x2,5 mm2 695,50 0,98 681,59 

    
Conductor de cobre tipo RV-0.6/1 kV, de seccion = 
2x2,5 mm2. colocado en el interior de las columnas 
de los puntos de alumbrado.Totalmente instalado y 
conexionado. 

   

03.04 Partida  CONDUCTOR DE CU 0,6/1kV 1x6 mm2 1.498,00 0,76 1.138,48 

   Linea de alimentacion para alumbrado publico 
formada por conductores de cobre tipo RV-0.6/1 kV, 
de seccion = 1x6 mm2.colocado en tendido 
subterraneo bajo tubo de PVC de D 63 mm, sin 
incluir este. Instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 

   

   Total C3 1 3.561,50 3.561,50 

              
C4 Capítulo   GESTIÓN DE RESIDUOS 1 1.257,75 1.257,75 

04.01 Partida  TTE CANON Y GESTIÓN VERTEDERO ESCOMBROS 1,00 275,00 275,00 

   Carga y transporte de escombros a vertedero 
autorizado por transportista autorizado (por la 
Consejería de Medio Ambiente de la comunidad 
autónoma correspondiente), en camiones 
basculantes de hasta 15 toneladas de peso, 
cargados con pala cargadora media, incluso Canon 
de vertido y gestión (vertedero o centro de 
reciclaje) de los productos resultantes de 
excavación, demolición, desmontajes o 
construcción con descarga y extendido del material 
en el vertedero. Totalmente terminado. 

   

04.02 Partida m3 CARGA/TRANPORTE CANTERA <20 km 
MAQ/CAM.ESCOMBRO LIMPIO 

25,00 25,31 632,75 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

   Carga y transporte de escombros cantera autorizada 
(por Medio Ambiente o por Industria) por 
transportista autorizado (por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y 
menor de 20 km, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 20 t de peso, 
cargados con pala cargadora grande, incluso canon 
de vertido, sin medidas de protección colectivas. 
Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por 
el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

   

04.03   LIMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUOS 1 350 350,00 

   Unidad de limpieza en obra y transpote a punto 
limpio designado por la Dirección Facultativa, de los 
residuos generados del empleo de materiales, como 
son botos y latas vacías de pintura, barnices, 
embalajes, plátsicos, palets, aerosoloes, etc. Según 
capítulo 17 del Catálogo Europeo de Residuos 
(ORDEN MAM/304/2002). 

   

       
       
   Total C4 1 1.257,75 1.257,75 

              
C5 Capítulo   SEGURIDAD Y SALUD 1 1.074,27 1.074,27 

05.01 Capítulo   2,5% DEL PTO. TOTAL 1,00 1.074,27 1.074,27 

   Estudio de seguridad y saludo según descrición en 
documento "Estudio de Seguridad y Salud" 

   

   Total C5 1 1.074,27 1.074,27 

              
   Total PTO  1 44.464,08 44.464,08 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

Resumen del Presupuesto 

 

 

 Renov. Farolas en Sotosierra (2ªfase)   
    
  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
C1 ACTUACIONES PREVIAS  6.385,90 
C2 OBRA CIVIL: INSTALACION COLUMNA  32.184,66 
C3 OBRA ELECTRICA  3.561,50 
C4 GESTIÓN DE RESIDUOS  1.257,75 
C5 SEGURIDAD Y SALUD  1.074,27 

    
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   44.464,08 

    
 IVA (21%) 21,00% 9.337,46 
    
    

 TOTAL   53.801,54 
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

5.   OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN  

El objeto del presente Estudio básico de Seguridad y Salud es regular las obligaciones 

que en materia de prevención de riesgos laborales deberá cumplir la Empresa Adjudicataria en 

el ámbito que le sea de aplicación, por un lado los riesgos laborales que puedan presentarse 

durante la ejecución de los trabajos, definiendo las medidas y medios de prevención y 

protección a utilizar con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, constituirá 
el instrumento para la planificación de la actividad preventiva y la directriz básica en el campo 

de la prevención de riesgos laborales, en el ámbito de aplicación del mismo, y conforme a las 

obligaciones que contraiga, de acuerdo al R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.  

 

5.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES  

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo.  

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 

los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 

evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, 

actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  

  

5.2 PRINCIPIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA  

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 

principios generales:  

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.  

- Combatir los riesgos en su origen.  

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico.  

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

5.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con 

carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 

que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la 

elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 

acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:  

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.  

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la 

que fueron concebidos o a sus posibilidades.  

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 

deficiente en la explotación.  

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.  

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 

pueden resumir en los siguientes puntos:  

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 

conocer su modo de funcionamiento.  

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 

engrase manual deben ser engrasados regularmente.  

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 

correcta.  

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 

desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.  

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 

movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar 

que el operario:  

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material.  

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.  

- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.  

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.  

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 

eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.  

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de 

la inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes 

grupos:  

- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 

brocas, acoplamientos.  

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas.  

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 

pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 

sobrepasa.  

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 

volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo 

de movimientos.  

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 

generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.  

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 

empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 

anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

  
5.4  EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 

fin de que:  

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización.  

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.  

  

5.5  INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con:  

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.  
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos 

competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 

seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
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cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 

construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

  

5.5.1 FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.  

  

5.5.2 VIGILANCIA DE LA SALUD  

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 

estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 

aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo.  

  

5.5.3 DOCUMENTACIÓN  

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 

siguiente documentación:  

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 

acción preventiva.  

- Medidas de protección y prevención a adoptar.  

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.  

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.  

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.  

  

5.5.4 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 

más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales.  

  

5.5.5 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 

cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia 

seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su 

formación y las instrucciones del empresario.  

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 

empresario, deberán en particular:  
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- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.  

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario. - No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 

de seguridad existentes.  

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. - Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente.  

  

5.5.6  SERVICIO DE PREVENCIÓN  

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 

designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 

prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.  

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo 

y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 

empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.  

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 

personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual 

su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.  

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 

auditoría o evaluación externa.  

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de 

las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 

deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 

colaborarán cuando sea necesario.  

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a 

los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.  

  

5.5.7 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción 

de las decisiones relativas a:  
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- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 

nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas 

pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 

prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los 

trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de 

prevención externo.  

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.  

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.  

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos en el trabajo.  

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 

participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 

especializada.  

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:  

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.  
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.  
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.  
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.  
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.  
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.  

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 

de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.  

  
5.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN  

5.6.1 INTRODUCCIÓN  

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 

de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 

eficaz posible, teniendo en cuenta:  

- Las características de la señal.  

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.  

- La extensión de la zona a cubrir.  

- El número de trabajadores afectados.  
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- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 

caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 

presencia de materias inflamables, tóxica, corrosiva o riesgo biológico, podrá optarse 

por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de 

color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.  

- Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 

franjas continuas de color blanco o amarillo.  

- Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.  

- La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 

equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de 

forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre 

fondo verde.  

- La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 

situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 

determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, 

una señal acústica o una comunicación verbal.  

- Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y 

verificados regularmente.  

- El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 

pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse 

y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la 

salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.  

- Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación.  

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 

siguientes factores:  

Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.  

- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 

trabajo.  

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 

discapacitados.  

- Se adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, 

los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas 

condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, 

revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o 

desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal 

especialmente capacitado para ello.  
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- El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 

información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La 

información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, 

las indicaciones relativas a:  

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales y peligrosas que puedan preverse.  

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 

utilización de los equipos de trabajo.   

5.6.2 DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

- Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en 

la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear 

riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.  

- Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 

permita su parada total en condiciones de seguridad.  

- Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 

deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.  

- Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 

líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de 

captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.  

- Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 

trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.  

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 

accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos 

que impidan el acceso a las zonas peligrosas.  

- Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 

adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.  

- Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 

deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la 

proximidad de los trabajadores.  

- Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 

contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen 

riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o 

dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y 

propagación de estos agentes físicos.  
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- Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 

unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 

proyecciones de los mismos.  

- La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 

instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que 

todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.  

- Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas 

de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los 

equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.  

  

5.6.2.1  EQUIPOS DE TRABAJO MÓVILES  

- Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos 

con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una 

estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto 

de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los 

trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de 

vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 

encuentre estabilizado durante su empleo.  

- Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación 

de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, 

una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el 

trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que 

mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.  

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y 

parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización 

acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los 

trabajadores que hayan recibido una información específica.  

5.6.2.2  EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACIÓN DE CARGAS  

- Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban 

levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En 

cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del 

carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura 

y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con “pestillos de seguridad” y los 

carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término 

mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.  

- Deberá figurar claramente la carga nominal.  
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- Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en 

picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, 

se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir 

equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su 

aplastamiento o choque. Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 

suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.  

  

5.6.2.3  EQUIPOS  DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA  

- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de 

marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática 

de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-

impactos y un extintor.  

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 

de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 

"señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la 

puesta en marcha.  

- Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil 

en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin 

riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al 

unísono, la máquina y el terreno.  

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto 

con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor 

extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.  

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.  

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.  

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.  

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico.  

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación 

(como norma general).  

- No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 

inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.  
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- Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas en 

prevención de golpes y atropellos.  

- Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm 

de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de 

encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, 

en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.  

- Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir 

el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada 

en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, 

sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.  

- Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se 

turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los 

desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de 

protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido 

y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

  

5.6.2.4       DISPOSICIONES  ADICIONALES  PARA  MAQUINARIA  Y  

HERRAMIENTAS  

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 

aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.  

- Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones.  

- Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas 

mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas 

mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.  

- Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 

y los eléctricos.  

- Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 
lux.  

- En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía 

húmeda las herramientas que lo produzcan.  

- Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco 

manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, 

con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de 

remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, 

utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como 

normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el 
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elemento a cortar. Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se 

deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se 

evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona 

antes de efectuar el disparo.  

- Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán 

siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros 

en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no 

recalentar las brocas y discos.  

- En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o 

pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas 

recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de 

personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza 

en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a 

ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y 

a la intemperie con régimen de lluvias.  

- En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases 

distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 

no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de 

válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con 

mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.   

-  

5.6.2.5  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS  

- La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y 

responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.  

- De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las 

que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de 

los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar 

la seguridad y la salud en las obras de construcción.  

- Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 

trabajos de con La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Alumbrado 

Público se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) 

Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o 

instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza.  

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:  
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a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

400.000€.  

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.  

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 

citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud construcción 

o ingeniería civil.  

  

5.6.2.5.1  RIESGOS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:  

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.  

- Relleno de tierras.  

- Encofrados.  
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.  

- Trabajos de manipulación del hormigón. - Montaje de estructura metálica - 

Montaje de prefabricados.  

- Albañilería.  

- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.  

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:  

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear 

el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en 

general.  

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras.  

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.  

Los derivados de los trabajos pulverulentos.  

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).  

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.  

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al 

caminar sobre las armaduras.  

- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.  

- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 

quemaduras, etc.  

D
oc

um
en

to
 F

ir
m

ad
o 

E
le

ct
ró

ni
ca

m
en

te
 - 

C
SV

:B
5E

18
C

2F
-1

B
5E

-4
D

A
8-

B
C

D
0-

8B
D

30
7B

A
D

46
0-

26
53

22
Pu

ed
e 

co
ns

ul
ta

rlo
 e

n 
ht

tp
s:

//s
ed

es
ot

od
el

re
al

.e
ad

m
in

is
tra

ci
on

.e
s/

 e
n 

el
 a

pa
rta

do
 M

is
 tr

ám
ite

s -
 V

al
id

ac
ió

n 
de

 d
oc

um
en

to
s



PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc.  

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.  

- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.  

- Agresión mecánica por proyección de partículas.  

- Golpes.  

- Cortes por objetos y/o herramientas.  

- Incendio y explosiones.  

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.  

- Carga de trabajo física.  

- Deficiente iluminación.  

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.  

  

5.6.2.5.2  MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los 

riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de 

incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas 

preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de 

seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).  

- Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, 

perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc.). Se procurará que los 

trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de 

protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección 

de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.  

- El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos 

puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga 

y el tercero ordenará las maniobras.  

- El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano para evitar 

sobreesfuerzos.  

- La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será 

la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a 

puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.  

- El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de 

ejecutar movimientos forzados.  

- Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el 

cuerpo está en posición inestable.  

- Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o 

transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.  
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- Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.  

- Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.  

- Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, 

manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se 

guardarán en lugar seguro.  

- La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a 

los 100 lux.  

- Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al 

comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de 

guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante 

apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, 

con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el 

calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, 

cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas 

de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son 

suficientes.  

- El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto 

derivado de la actividad y de las contracciones musculares.  

- Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por 

distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el 

trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, 

tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.  

- Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a 

tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos 

artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales 

de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la 

instalación provisional).  

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello.  

  

5.6.2.5.3  MEDIDAS PREVENTIVAS PARTICULARES  

  
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.  

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar 

posibles grietas o movimientos del terreno.  
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- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 

borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, 

señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.  

- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por 

su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.  

- La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la 

cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, 

cubiertas, cadenas y guardabarros.  

- Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos 

señalizados. Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los 

taludes, con un solape mínimo de 2 m.  

- La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al 

borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para 

pesados.  

- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorras. El acceso y salida de los pozos y zanjas 

se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que 

estará provista de zapatas antideslizantes.  

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte 

de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.  

- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al 

límite marcado en los planos.  

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, 

queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción. Se prohíbe la 

utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con 

la línea eléctrica.  

Relleno de tierras.  

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 

número superior a los asientos existentes en el interior.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en 

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco.  

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.  

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 

m.  

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo  

- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará   

(encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.  

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 

interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.  

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  

- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte 

de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.  

- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al 

límite marcado en los planos.  

- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, 

queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.  

- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la 

electricidad en proximidad con la línea eléctrica.  

  
Relleno de tierras.  

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 

número superior a los asientos existentes en el interior.  

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar 

las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.  

- Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso.  

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en 

torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

- Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco.  

  
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 

m.  

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. Se prohíbe la permanencia de 

operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. Se prohíbe la permanencia 

de operarios directamente bajo tajos de soldadura.  

- El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de 

zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que 

sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.  

- El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca 

(o de bandeja).  

  
Albañilería.  

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de 

pisadas sobre materiales.  

  
Pintura y barnizados.  

- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 

los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 

de atmósferas tóxicas o explosivas.  

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de 

incendio.  

- Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para 

evitar el riesgo de caída desde alturas.  

- Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente 

(puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, 

topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.  

Instalación eléctrica provisional de obra.   

- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 

prevención de los riesgos por montajes incorrectos.  

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 

eléctrica que ha de soportar.  

- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 

(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.  

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. 

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento.  

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad.  

- Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.  

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad.  

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.  

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 

los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.  

- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a 

una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.  

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 

normalizadas blindadas para intemperie.  

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos.  

- Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades:  

300 mA. Alimentación a la maquinaria.  
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.  

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El 

neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 
general.  

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.  

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:  

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 

conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.  

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 

fin de disminuir sombras.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros.  

- No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  

- No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, 

pueden pelarse y producir accidentes.  

- No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 

asimilables).  

La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.   

5.6.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 

técnico competente integrado en la dirección facultativa.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 

asumidas por la dirección facultativa.  

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra. Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá 

efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.  

10.9 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EPIS  
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 

cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 

protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 

trabajo.  

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 

que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 

las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su 

seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios 

de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.  

  

10.9.1 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO  

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 

desarrollan.  
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PROYECTO DE RENOVACION DE BACULOS EN SOTOSIERRA (2ªFASE) 

 

  
PROTECTORES DE CABEZA.  

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el 

fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos 

eléctricos.  

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.  

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.  

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.  

- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.  

  
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.  

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).  

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.  

- Guantes dieléctricos para B.T.  

- Guantes de soldador.  

- Muñequeras.  
PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.  

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones 
mecánicas.  

- Botas dieléctricas para B.T.  

- Botas de protección impermeable.  

- Polainas de soldador.  

- Rodilleras.  

 
 PROTECTORES DEL CUERPO.  

- Crema de protección y pomadas.  

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones 
mecánicas.  

- Traje impermeable de trabajo.  

- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.  

- Fajas y cinturones antivibraciones.  

- Pértiga de B.T.  

- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.  

- Linterna individual de situación.  

Comprobador de tensión.- Mango aislante de protección en las herramientas. 
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